
CROQUI DA PROPOSTA DE REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DEFESA CIVIL E BOMBEIRO

12.1000 BC CE3 - TR TR 75 Kva
3xCH 15Kv 200A 10ka ELO 5H 3xPR

  FLB ITB 2C2R Led 100W ART. BRIP

12.1000 BC CE4 
  1C1R VS 100W REIND 

      12.400 CE1A 
  1C1R VS 100W REIND      12.400 CE1 

  1C1R VS 100W REIND 

  1C1R VS 100W REIND 
12.600 CE4-FU 3xCH 15kv 220A 10ka ELO 10K

AT.3X70P 13,8kvAT.3X70P 13,8kv

AT.3X70P 13,8kvAT.3X70P 13,8kv

AT.3X70P 13,8kvAT.3X70P 13,8kv

Rua Teodoro F. Machaado

12.600 CE2 
 2C2R 2xVS 100W REIND 

PREFEITURA MUN. CAJATI

Rua
  A

luis
 Hold

CLUB  COLINAS  PREF.  MUNICIPAL

PORTARIA

12.600 CE2 
  1C1R Led 100W REIND 

12.600 CE4 
 1C1R Led 100W REIND 

12.600 CE4 
 1C1R Led 100W REIND 

12.400 CE1 
 1C1R Led 100W REIND 

CABO REDE PRIMARIA A INSTALAR

POSTES A INSTALAR

POSTES A INSTALAR

POSTES A INSTALAR

POSTES A INSTALAR

POSTES A INSTALAR POSTES A INSTALAR

POSTES A INSTALAR

POSTES A INSTALAR
POSTES A INSTALAR

POSTES A INSTALAR

CABO REDE PRIMARIA A INSTALAR

CABO REDE PRIMARIA A INSTALAR

CROQUI DE REDE EXTERNA ELECTRO


